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 Kraków, dnia 31.03.2025 r.                Sporządził:  Stanisław Łuczyński 



 

I. OPIS TECHNICZNY  

 

1. Miejsce wykonania prac 

Przedmiotem zadania jest awaryjna naprawa kinety studni i sprawdzenie kanałów kanalizacji 

ogólnospławnej na Kampusie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 

strony północnej budynku Wydziału Leśnego (al. 29 Listopada 46 Kraków). Studnie i odcinki 

kanalizacji do sprawdzenia są zaznaczone na rysunku „sytuacja”. 

2. Zakres prac  

1) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac. 

2) Wykonanie inspekcji kamerą kanałów wprowadzonych do studni w promieniu 5 m. 

3) Wyprofilowanie kinety i uszczelnienie studni  

4) Sporządzenie sprawozdania z dokonanej inspekcji odcinków kanalizacji. 

3. Dokumentacja 

1) Przedmiar robót 

2) Fotografie 

3) Mapa – sytuacja 

4) Mapa – lokalizacja 

 

II. Wymagania zamawiającego 

1) Przystąpienie do realizacji niezwłocznie po podpisaniu umowy 

2) Termin realizacji: 1 tydzień 

3) Zapewnienie przejezdności (wyznaczenie i zabezpieczenie przejazdu przez parking 

przyjezdniowy). 

 


